
B´

VÝT.
ŠACHTA
7,9 m²

SCHODIŠTĚ -
ÚNIK. CESTA

29,1 m²

TECHNICKÉ
ZÁZEMÍ, UPS/

SKLAD
16,3 m²

JEDNOSMĚRNÁ
KOMUNIKACE/PRŮJEZD

PRO PŘÍJEZD
SANITNÍCH VOZŮ

ZÁDVEŘÍ
12,5 m²

CHODBA
19,1 m²

FILTR
9,5 m²

EXPEKTACE - 1L
12,2 m²

EL ROZV.
- MDO
8,8 m²

ZÁDVEŘÍ
17,9 m²

SVĚTLOST cca 3380

max 2%

max 2%

ZÁDVEŘÍ
9,9 m²

EXPEKTACE - 1L
12,2 m²

VYŠETŘOVNA
19,8 m²

FILTR
6,2 m²

HYG. PAC.
4,7 m²

ČISTICÍ MÍST.
+ ÚKLID
4,9 m²

OČISTA PAC.
18,1 m²

WC ZAM.
3,3 m²

SKLAD
4,2 m²

WC PAC.
IMOBILNÍ
4,1 m²WC PAC.

4,0 m²

VYŠETŘOVNA
19,1 m²

LÉKAŘ
10,8 m²

STACIONÁŘ
11,0 m²

STACIONÁŘ
12,0 m²

HYG. PAC.
4,4 m²

ČEKÁRNA
25,8 m²

ČAJ. KUCH.
3,2 m²

WC PAC.
3,4 m²

3,8 m²

3,7 m²

3,6 m²

DMZ
13,1 m²

ČEKÁRNA
18,6 m²

ÚKLID
3,2 m²

A

B

C

D

1 2 3 4 5 61´

A´

C´

A

SVĚTLOST cca 3170

SVĚTLOST cca 3300

SVĚTLOST cca 3700

STROJOVNA
CHLAZENÍ
24,9 m²

EL ROZV.
- DO
7,6 m²

EL

HUP

ZÁDVEŘÍ
43,0 m²

zpracovatel: MEDICOPROJECT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 Brno příloha č.2

M 1:150

                   Půdorys 1.NP

                       - nový stav

investor: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká  470/86, 746 01 Opava

Slezská nemocnice v Opavě - přístavba infekčního pavilonu S

LEGENDA ZNAČENÍ

URGENTNÍ PŘÍJEM STACIONÁŘ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ CHODBY, SPOJOVACÍ VERTIKÁLY


