
Pasivní rozvaděč

24Duplex

24Duplex

24Duplex

24Duplex

Záložní serverovna

24Duplex

24Duplex

96 vláken

24Duplex

24Duplex

96 vláken

Hlavní serverovna

60 svárů

60 svárů

60 svárů

60 svárů

Nemocnice Karviná
navrhovaný stav propojení serveroven



Nemocnice Karviná
navrhovaný stav 1. část

R1
2x Duplex

Pasivní rozvaděč

24Duplex

24Duplex

24Duplex

24Duplex

R2
Duplex

R3Duplex

R4
Duplex

R5
Duplex

Rcp
Duplex

Centrální 
příjem

48 vláken

20 vláken

16 vláken
16 vláken

12 vláken
12 vláken

8 vláken

8 vláken

96 vláken

24Duplex

Hlavní serverovna

8 vláken

R6
Duplex

20 vláken

24 vláken
24 vláken

Strav. prov
Duplex

Rehabilitace
Duplex

16 vláken

16 vláken

12 vláken
12 vláken

8 vláken

8 vláken

Plicní
Duplex

8 vláken

48 vláken

R10Duplex

R11
Duplex

R12
Duplex

20 vláken

16 vláken
16 vláken

12 vláken
12 vláken

8 vláken

8 vláken

R13
Duplex

20 vláken

R7
Duplex

R8
Duplex

16 vláken

16 vláken

12 vláken
12 vláken

8 vláken

8 vláken

R9
Duplex

24Duplex

24Duplex

96 vláken

Záložní serverovna



Nemocnice Karviná
navrhovaný stav 2. část

R18Duplex

Ředitelství

R17
Duplex

Provoz

Pasivní rozvaděč

24Duplex

24Duplex

24Duplex

24Duplex

Záložní serverovna

24Duplex

24Duplex

8 vláken8 vláken 4 vlákna 4 vlákna

RPa
Duplex

Patologie

R14Duplex

HTO

R15
Duplex

Lékárna

R16
Duplex

Fin. Účtárna

R17
Duplex

Ubytovna

20 vláken

20 vláken

16 vláken

16 vláken

12 vláken

12 vláken

8 vláken

8 vláken

96 vláken

96 vláken

8 vláken

8 vláken
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