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LEGENDA:

POZNAMKA:

Potrubni rozvod kysliku (02)

Potrubnf rozvod vakua (Vac)

Potrubnf rozvod stlateného vzduchu pro d§chént 0,4 MPa (SVos)
Potrubni rozvod stlateného vzduchu pro pohon néstroju 0,8 MPa (SVos)
Potrubni rozvod stlateného vzduchu pro sterilizaci (SVet)

Potrubnf rozvod oxidu dusného (N20)

Potrubnf rozvod oxidu uhli¢itého (CO2)

Klesnft, stoupdnf
Redukce priméru
Uzaviract ventil
Smér pritoku

o Potrubf pfi prachodu zdmi, pritkami a stropem opatreno ocelovou chréinitkou.
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