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technologie CT po ukončeném VŘ.
žalaby. Přesné požadavky budou upřesněny dodavat.
místností CT zajistit trasu - 2x průraz Ø 100 mm, instal.
Pro možné propojení chladící jednotky s technickou
Předpokládaná hmotnost jednotky cca 250 kg.
technologie CT - umístěna na střeše přístavby objektu.
Venkovní chladící jednotka pro uzavřený chladící okruh
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